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FB-Kühlung
 
 

Legende - Estrich

FB-Heizung
  

Estrich
(bestand)
 

Gerätesockel
aus Stahlbeton

Verbundestrich
Aufbau ges. 10cm
(Gefälle ges. 5-10cm)

Verbundestrich
Aufbau ges. 15cm
(Gefälle ges. 10-15cm)

schw. Estrich
Aufbau ges. 10cm
(Gefälle ges. 5-10cm)

schw. Estrich
Aufbau ges. 15cm
(Gefälle ges. 10-15cm)

Fußbodenaubau Verbundestrich:

Bewegungsfuge

Schwelle unter
Feuerschutztüren

Scheinfuge

Arbeitsfuge

xxx

Fußbodenaubau schwimmender Estrich:

Verbundestrich
Aufbau ges. 5cm

schw. Estrich
Aufbau ges. 20cm
(Gefälle ges. 15-20cm)

Ausgleichschüttung
unterm Estrich
 

Verbundestrich
Aufbau ges. 7cm

Verbundestrich
Aufbau ges. 14cm

Verbundestrich
Aufbau ges.11cm

Verbundestrich
Aufbau ges. 20cm
(Gefälle ges. 15-20cm)

Höhenangaben sind Fertigmaße (OK Fliese/Bodenbelag)

Sturzgefälle
um den 
Bodeneinlauf

Gefällerichtung
mit Neigungsangabe

2%

  4 Verbundestrich/Gefälleverbundestrich
  5 Elastische Verfugung

  7 Edelstahlrinne

Detail Boden 04-03
Edelstahlrinne Umkleiden TSH
BT5 - E-EE-04, T-EE-05 
M. 1:5

  1 Fliese
  2 Dünnbettmörtel
  3 Verbundabdichtung

3

1
2

  6 Zement-Vergussmörtel 

Detail Boden 04-04
Edelstahlrinne Dusche Beh. TSH
BT5 - T-EE-06 
M. 1:5

  4 Verbundestrich/Gefälleverbundestrich
  5 Elastische Verfugung

  7 Edelstahlrinne

  1 Fliese
  2 Dünnbettmörtel
  3 Verbundabdichtung

  6 Zement-Vergussmörtel 
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7 43215 6
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Ausgleichschüttung

Detail Boden 04-05
Edelstahlrinne Duschen TSH, zw. Achse 12' u. 13'
BT5 - T-EE-10, T-EE-12
M. 1:5

  4 Verbundestrich/Gefälleverbundestrich
  5 Elastische Verfugung

  7 Edelstahlrinne

  1 Fliese
  2 Dünnbettmörtel
  3 Verbundabdichtung

  6 Zement-Vergussmörtel 

Detail Boden 04-06
Edelstahlrinne Duschen TSH, zw. Achse 13' und 14'
BT5 - T-EE-10, T-EE-12
M. 1:5

  4 Verbundestrich/Gefälleverbundestrich
  5 Elastische Verfugung

  7 Edelstahlrinne

  1 Fliese
  2 Dünnbettmörtel
  3 Verbundabdichtung

  6 Zement-Vergussmörtel 
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